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Dispozice za�ízení MaR,
  hlavní kabelové trasy OIP Ústí nad LabemIng. Zden�k ŠTENGL

SE2

SE3

SE4

M1

M2

M3

M4

BT4

BT5

BT6

M5

BP2

BP1

SE1

YA1FI1

BT3ST1

BT1

BT2

SB1

sever

rozvad�� RVS

rozvad�� RM

POZNÁMKY
-------------------
�idlo venkovní teploty BT0 se umístí na severní venkovní 
zdi budovy min. 2 až 2,5 m nad zemí. Nesmí se umis�ovat 
nad okny, dve�mi a odtahy vzduchu, ani bezprost�edn� 
pod balkonem nebo okapovým žlabem.
Kabelové trasy povedou v prostoru p�edávací stanice po povrchu 
p�evážn� v kabelových žlabech a v elinstala�ních lištách. 


